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Percorsi e vie di esodo 

E’ una struttura in c.a. e mattoni con solaio in latero-cemento e copertura piana.   E’ disposta su due piani, oltre al 
piano seminterrato e sottotetto.  Le fondazioni (presunte) dirette sono in c.a.  La struttura prevalente è in muratura 
interagente localmente con elementi in c.a. predisposti principalmente a presidio delle aperture; i solai sono 
prevalentemente in latero-cemento.  Alcuni ampliamenti, risalenti agli anni ’80 (chiusura terrazzi) sono stati eseguiti 
con l’impiego di acciaio e cemento armato anche per quanto riguarda i consolidamenti locali dell’esistente. 

 

• Ala A -  Uscita su viale Ercolani 1 
• Ala A -  Uscita verso viale centrale 2 

 

ALA A 

• Piano seminterrato • Uscita verso viale centrale 2 

• Scala interna ���� uscita su viale Ercolani 1 
• Piano terra • Uscita su viale Ercolani 1 
• Piano primo • Scala interna di servizio ���� uscita su viale Ercolani 1 
• Piano secondo • Scala interna di servizio ���� uscita su viale Ercolani 1 
• Piano terzo • Scala interna di servizio ���� uscita su viale Ercolani 1 

Attrezzature per fronteggiare l’emergenza 

PADIGLIONE 26 – ISTITUTO ADDARII 

N. / TIPO ESTINTORI COLLOCAZIONE  N. / TIPO ESTINTORI COLLOCAZIONE 

polvere kg 6 026 - 1A007  polvere kg 6 026 - 1A037 

automatico 026 - 1A007  polvere kg 6 026 - 1A038 

polvere kg 6 026 - 1A008  n. 3 polvere kg 6 026 + 0A053 

automatico 026 - 1A008  n. 2 polvere kg 6 026 + 1A027 

polvere kg 6 026 - 1A009  n. 2 polvere kg 6 026 + 1A040 

polvere kg 6 026 - 1A010  polvere kg 6 026 + 2A002 

automatico 026 - 1A010  polvere kg 6 026 + 2A009 

polvere kg 6 026 - 1A011  n. 2 polvere kg 6 026 + 2A027 

automatico 026 - 1A011  polvere kg 6 026 + 3A006 

polvere kg 6 026 - 1A023  polvere kg 6 026 + 3A010 

 

ESTERNO 

N. MOTOPOMPE E/O IDRANTI SOPRASUOLO COLLOCAZIONE 

idrante uni 70 viale principale 

Dotazioni per addetti alla gestione dell'emergenza: automezzo emergenze 

DISPOSITIVO N. 

autorespiratori 2 

elmetto con schermo protettivo 2 

guanti in crosta 2 

paia stivali 2 

giaccone anticalore 2 

coperta antifiamma (180x120) 2 

lampada portatile con batterie sigillate sostituibili. 1 

piccozzino con custodia 1 

megafono 1 

cartelli e nastro s.n. 

 

La segnaletica temporanea di emergenza è custodita tra le dotazioni dell’automezzo della squadra di emergenza.  
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Uscite dal padiglione 
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Schema generale degli accessi al padiglione 
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Vie di accesso al Policlinico 

 


